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Poéet piiloh : |
Zakaznik: Obec Krchleby
&p.32

517 41 Kostelec nad Orlici

Vzorek tislo:
Material:
Popis vzorku:
Odbér vzorku:
Datum odbéru:
Vzork.postup:
Datum pFijmu:

1388-V
Pitna voda - vodovodni fad - dplny rozbor
Krchleby &p.22 - zahradni kuchyi - diez
FKO-LAB Zamberk spol. s r.0., Miroslav Linhart
24.10.2022 7:45 -8:00
(A)-SOP 751 (CSN ISO 5667-5)
24.10.2022

Datum provedeni zkousky

:24.10.2022 - 28.11.2022

mendikyon
(A)- SOP 618 (Vyhl, MZ & 352/2004 Sh.}

Clostridium perfringens 0 KTJ/100ml 0MH

Intestinalni enterokoky 0 KT¥100ml 0 NMH (A)- SOP 603 (CSN EN JS0 7899-2)
Escherichia coli 0 MPN/100 ml 0 KMH - (A)- SOP 643 (CSN EN [SO 9308-2)
Koliformni bakterig 0 MPN/100 ml 0MH - (A)- SOF 643 (CSN BN ISO 5308-2)
Mikroskop.obr.- abioseston <1 % 5 MH - (A)- SOP 660 (CSN 73 7713)
Mikros.obr-poéct organismu 0 jedinci/ml 50 MH (A)- SOP 661 (CSN 75 7712)
Mikrosk.obr.-Zivé organismy 0 jedinci/mi 0 MH - (A)- SOP 661 (CSN 75 7712)
Poéty kolonii pfi 22°C 1 KTY/ml 200 MH - (A)- SOP 611 (CSN EN 180 6222)
Podty kolonii pii 36°C 3 K T¥ml 40 MH {A)- S0P 611 (CSN EN 180 6222)
1.2-dichlorethan <1.00 pgll 3.0 NMH - (8)- (Extemi laboratof)
Amonné jonty (NH4+) <0.02 mg/] (.50 MH (A)-SOP 509 (€SN SO 7150-1)
Antimon (Sb) <0.60 ug/l 5.0 NMH - (Al SOP 536 (CSN EN 1SQ 11863)
|Arsen (As) 0.76 ugil 10 NMH 15 % (A)- SOP 536 (CSN EN ISO 11885)
Barva ( 436 nm ) <2.5 mg/1 Pt 20 MH (A} SOP 551 (CSN EN IS0 7887)
Benzen <0.29 g/l 1.0 NMH - (S)- (Externi laboratof)
Benzo(a)pyren (BaP) <0.0025 pg/l .01 NMH . (S)- (Extemi laboratof)
Bervllium (Be) 0.59 pg/l 2.0 NMH 15% (A} SOP 536 (ESN EN 150 11885)
Bor (B) 0.022 mg/l 1.0 NMH 15 % (A)- SOP 536 (CSN EN T80 11885)
Bromi¢nany (BrO3-) <2.5 e/l 10 NMH {S)- (Externi labogatof)
Dusi¢nany ( NO3-) 35.3 mg/] 50 NMH 8% [A)- SOP 513 (Metodika URVIT)
Dusitany (NO2-) <0.03 mg/] 0.50 NMH (A)- SOP 508 (CSN LN 26777)
Fluoridy 0.24 mg/] 1.5 NMH - (S)- (Externi laborato)

Hlinik (Al) <0.001 mg/l 0.20 MH - (A} SOP 536 (SN EN 150 11885)
Hoféik (Mg) 7.06 mg/] 20-30 DH 10% _ '(A) SOP 536 (CSN EN ISO 11885)
CHSK-Mn <0.80 mg/] 1.0 MH {A)- SOP 549 (CSN EN iSO 8467)
Chlor volny* 0.22 mg/l 0.3 MH 4% (A)- SOP 542 (Nivod setu HACH)
Chlore¢nany ( Cl03-) <10.0 gl 200 NMH - (S)- (Externi laboratof)
Chloridy 50.11 mg/} 100 MH 4% (A} SOP 512 (CSN IS0 9297)
Chloritany {( Cl102-) <10,0 up/l 200 NMH (S)- (Externi laborator)
Chloreénany-tchloritany 0 up/l 200 NMH - (5)- (Extcrni laborator)

Chrom (Cr) <0.6 gl 50 NMH - {A]- SOP 536 (CSN N IS0 11885)
Chut'* piijatelna _piijatelnd MH [A) SOP 55] (CSN 75 7340}
Kadmium (Cd) <().02 pg/l 5.0 NMI (A)- SOP 536 (CSN EN JSO 11885)
Konduktivita 68.6 m3/m 125 MH 3% (A)- SOP 510 (ESN EN 27888)
Kyanidy celkové ( CN-celk.} <0.010 m/l 0.050 NMH - (Sk (Externi laboratof)

Mangan (Mn) <0.001 mg/l 0.050 MH . [A}- SOP §36 (CSN N [SO 11885)
MEd' (Cu) 3.0 pgft 1000 NMH 15%  l(A)- SOP 536 (CSN EN ISO 11885)
Nikl (N1) <1.0 pg/l 20 NMH - (A)- SOP 536 (SN EN 150 11885)
Olovo ( Ph) <0.40 pefl 10 NMH - {A)- SOP 536 ((:SN EN ISQ 11885)
Pach* prijatelny phjutelny MH . (A} SOP §51 (SN 75 7340)
Pesticidni latky celkem ‘ 0 ugf) 0.50 NMH - (S)- (Extemi laborator)

pH ] \ 7.31 | 65-95MH 9.1 (A)- SOP 522 (CSN 150 10523)
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Pocet l'st}"l:2

y ' s 04 5h A Tmetodily
<0.020 ug/l 0.10 NM - (S)- (Extemi laboratof)

<().2 ugl 1,0 NMH - (A)- SOP 519 (CSN 75 744 ﬁ’

<0.7 ug/l 1 NMH - (A)- SOP 536 (CSN EN ISO []885) |
Srany 34.7 mpAl 250 MH 8%  I(A)- SOP 513 (Metodika URVIT)
Sodik (Na) o 10.59 mg/] 200 MH 10% _ |(A)- SOP 536 (CSN EN JSO 11885) )
Teplota® 10.5 °C 8- 12 DH 0.1 (A)- 8OP 550 ((SN 75 7342)
Tetrachlorcthen (PCE) | <0.30 g/l 10 NMH - (S)- (Externi laboratoF) j
Trihatomethany (THM) 12.70 pg/ 100 NMH - (8)- (Extemi aborator) '
Trichlorethen (TCE) <0,30 g/l 10 NMH - (S)- (Externi laboratoR) j
Trichlormethan (c hioroform) 2.29 g/l 30 NMH (8)- (Fxtemni laboraloF) -

ran (1) _<0.5 ugfl 15 NMH - (S} (Externi laborator) 4‘

[Vapnik (Ca) 118.31 mg/| 40- 80 DH 10% __ YA)- SOP 536 (SN EN ISO 11885) —
'Vapnik a hoféik ( Ca+ Mg ) 3.24 mmol/] 20-3.35DH - {A)- SOP 536 (CSN EN ISO ]1885) |
Zakal ( ZFn) 0.05 ZFin) sMH 15% _l(A)- SOP 552 (CSN EN ISO 7027-1 |
ﬁ@lezo (Fe) <0.001 mg/] 0.20 MH . (A)- SOP 536 (CSN EN [SO 11885) ]
Bromdichlormethan 3.72 g/l o \(S)- (Bxterni Jaborato) |
Dibromchlormethan 4.87 pe/! . (S)- (Externi laboratof) q
Tribrommethan { bromoform ) 1.79 g/l - (S)- (Extemni laboratof) ,

Hodnoceni: vzorek neni ve shodé s mezi danou vyhlagkou & 252/2004 Sh. v
Vysvétlenf zkratek: NMH-nejvys&i mezni hodnata, MH-
PALU je soucet koncentraci benzu(b}ﬂuorantcnu,benzo(k)ﬂuurantenu,benm(ghi]pery]enu 2 inde(123-cd)pyrenn.

parametru oznaleném vykfiénikem.

mezni hodnota, DH-doporudeni hodnota

THM je soutet koncentraci Ir:ich]ormetaml,tribrommctzmu,dibromchlormctanu a bromdichiormetanu,

(A)-zkoudka v rozsahu akreditace, (N}-zkouska mimo rozsah akreditace,

akreditace.

Zkousky providéné mimo prostory zkudebni laboralote json aznateny hvézditkou.

Vysledky zkousek plati pra zkondeny vaorek. Protokol mize byt reprodukovin bez

uvedené v hiavidue protokolu, mimp zkoudek eznadenych symbolem (8),

Vysledky zkougek jsou uvildény s nejistotou stanpveni vyjadienou jako roziifend nejistota s koefi
Tato nejistots nezahrnuje nejistoty vzarkovini, kterd Je k dispozici na vyZzidani u manaZers kvali

stanovitelnost: se nejistota mateni neyvadi. U wikrobiologickych zkousek, kde je visledek < 10

s& nejislota miéfeni neuvadi,

Datum vydani: 30.11.2022\%

(8)-7kouska zajilténa ext.poskylovatelem {FA) - zkouska v ramci flexibilniho rozsahu

pisemného souhlasu jeding cely. Zkoudky jsou provedeny na adrese

cientem rozsifeni k=2 (pro hladinu viznamnosti 95%,).

ty ZL. U vysledkt chemickyek zkousek pad mezi

KTJ (MPN) nebo je visledck vyjdien jake viee nez (>},

Vydai:

!

/

Hana Fi%erova

Zxusebni lacoratel
€ 1254
By o, 1004, 55

vedouci ZL

konec protokola



